
«

Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ» 
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102, Тел. 74-23-52 
Лицензия №07.01.06.ШИЛ.000004.06.14 от 30.06.2014г. 

выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

ПРОТОКОЛ № 44
Дата отбора проб 11.03.2021 г.
Объект, из которого отобрана проба__арпискваж ина

(родник, водопровод, питьевой бачок и т.д.)
Местонахождения

Место отбора пробы

г. Б а к са н , Б а к са н ск о го  р -н а
(район, населенный пункт)

(водозаборное устройство, сооружение и т.д. или ориентиры расположения)
Температура воды в момент отбора пробы____ОС. Примечания:
Пробы отобрал: Л ов нова О. А.

(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)
Дата проведения анализа «11» 03 2021 г,- «25»_03_2021 г

Определяемый ингредиент
п д к

(предел.
допуст.

концентра
ция

С кваж ина
№ 1

С кваж ина
№ 2

С кваж ина
№ 3

С кваж ина
№ 4

Р езер вуа р  
(в/к на т ер- 

рии)

Время отбора 11-10 11-15 11-25 11-32 11-40
Запах качественно(баллы)20гр 2,0 0 0 0 0 0

бОгр 2,0 0 0 0 0 0
Привкус (баллы) 2,0 0 0 0 0 0
Мутность ЕМФ 2,6 0 0 0 0 0
Цветность (град) 20,0 0 0 0 0 0

_дн________________________________ 6-9 7,9 7,75 7,88 7,99 8,01
Окис.перманганатная мг02-дмЗ 5,0 0,48 0,4 0,56 0,4 0,4
Азот аммонийных солей мг-дмЗ 2,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Нитраты мг-дмЗ 45,0 7,8 11,9 7,3 4,43 3,0
Нитриты мг-дмЗ 3,0 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
Общая жесткость ож 7,0 (10) 4,8 4,9 4,85 4,4 4,1

Сульфаты мг-дмЗ 500,0 124,8 120,0 129,6 144,0 105,6
Хлориды мг-дмЗ 350,0 7,92 8,9 8,4 7,9 8,4
Железо мг-дмЗ 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Марганец мг-дмЗ 0,1
Медь мг-дмЗ 1,0
Цинк мг-дмЗ 5,0
Мышьяк мг-дмЗ 0,05
Фтор мг-дмЗ 0,12 0,11 0,15 0,19 0,15
Свинец мг-дмЗ 0,03
Сероводород мг-дмЗ 0,003
Сухой остаток мг-дмЗ 1000

(1500)
350,0 378,0 344,5 314,0 285,0

Углекислота свободная мг-дмЗ

ОМЧ КОЕ в 1 мл <50 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено
ОКБ КОЕ в 100мл Отсутст Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено
ТКБ КОЕ в 100мл Отсутст Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

Анализ произвела Кодзокова Р.В., Альботова Н.С..



Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ» 
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102, Тел. 74-23-52 
Лицензия №07.01.06.001Л .000004.06.14 от 30.06.2014г. 

выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

ПРОТОКОЛ № 45
Дата отбора проб 11.03.2021 г.
Объект, из которого отобрана проба арпискваж ина

(родник, водопровод, питьевой бачок и т.д.) 
Местонахождения г. Баксан, Дугулубгей, Баксанского р-на

(район, населенный пункт)
Место отбора пробы________________________________________________________________

(водозаборное устройство, сооружение и т.д. или ориентиры расположения)
Температура воды в момент отбора пробы____ОС. Примечания:
Пробы отобрал: Л овцова О.А.

(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)
Дата проведения анализа «11» 03 2021 г.- «29» 04_2021 г

Определяемый ингредиент
пдк

(предел.
допуст.
концент

рация

С кваж ина
№ 5

Скваж ина
№ 6

С кваж ина
№ 7

Скваж ина
№ 8

с.п. Дугулубгей
Скважина

«ДК»
(ул.Баксанская,

18)
Время отбора 11-47 11-56 12-02 12-08 12-19
Запах качественно(баллы)20гр 2,0 0 0 0 0 0

бОгр 2,0 0 0 0 0 0
Привкус (баллы) 2,0 0 0 0 0 0
Мутность ЕМФ 2,6 0 0 0 0 0
Цветность (град) 20,0 0 0 0 0 Го-
p H 6-9 7,98 8,01 8,07 7,98 7,89
Окис.перманганатная мг02-дмЗ 5,0 0,4 0,4 0,56 0,64 0,48
Азот аммонийных солей мг-дмЗ 2,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Нитраты мг-дмЗ 45,0 2,9 3,0 2,9 3,1 16,4
Нитриты мг-дмЗ 3,0 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
Общая жесткость ож 7,0 (10) 4,3 4,0 4,1 4,7 5,4

Сульфаты мг-дмЗ 500,0 120,0 115,2 120,0 139,2 124,8
Хлориды мг-дмЗ 350,0 8,4 7,4 7,4 8,9 10,9
Железо мг-дмЗ 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Марганец мг-дмЗ 0,1
Медь мг-дмЗ 1 ,0
Цинк мг-дмЗ 5,0
Мышьяк мг-дмЗ 0,05
Фтор мг-дмЗ 0,16 0,17 0,17 0,15 0,13
Свинец мг-дмЗ 0,03
Сероводород мг-дмЗ 0,003
Сухой остаток мг-дмЗ 1000

(1500)
306,5 274,5 283,5 315,0 390,0

Углекислота свободная мг-дмЗ

ОМЧ КОЕ в 1 мл <50 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

ОКБ КОЕ в 100мл Отсутст Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

ТКБ КОЕ в 100мл

----------- гг

Отсутст Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

А З.Н.Сергеева

m  кбр
' В О Ц 0 Ш Ш Н Ш З '



«

Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102, тел 74-23-52 

Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №817, 
выданное ФГУ КБЦ стандартизации, метрологии и сертификации 02.06.2014г

Протокол № 5 от 18.03.2021г. 
результатов количественного химического 

анализа сточных вод г. Баксан

1. Место отбора проб: ОСК г. Баксан
2. Дата отбора_11.03.2021г. Время отбора проб:__09-40 - 10-16
3. Дата проведения анализа 12.03 .2021 г. - 17.03.2021 г ._

№ Определяемый ингредиент Вода, 
пот. на 

ОСК

Вода 
сбрас. 
в реку

Утверж
■ПДК

1 PH 7,0 7,0 6,5-8,5
2 Растворимый кислород мг/дм3 3,1 и -
3 Взболтанное БПК полный мгСЬ/дм3 26,7 9,5
4 Окисляемость перманг. 24,8 -
5 Взвешенные в-ва мг/дм3 67,5 20,1 28
6 Азот аммон.солей мг/дм3 14,2 17,8 2,09
7 Азот нитритов мг/дм3 0,097 0,18 0,057
8 Азот нитратов мг/дм3 0,293 0,17 2,4
9 Фосфаты мг/дм3 2,4 2,7 2,2
10 Сульфаты мг/дм3 62,0 120,5
11 Хлориды мг/дм3 23,0 85,0 77,8
12 СПАВ мг/дм3 0,116 0,0324
13 Железо мг/дм3 1,0 0,3 0,43
14 Сухой остаток мг/дм3 365,5 473,0 578
15 Хром мг/дм3 0,0065
16 Медь мг/дм3 0,0013
17 Сульфиды мг/дм3

Гидробиология: Ил загнивающий микроорганизмы отсутствуют.

Пробы отобрал: Ловцова О.А.
Анализ провел: Головенко Н.В.

Выход отобрали после отстойника! Нет проезда на сброс из-за погоды.



Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102 

Тел.74-23-52
Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г. 

выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

Дата отбора проб 08.06.2021 г.
Объект, из которого отобраны пробы_ водопроводная сеть

(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)
Местонахождение: с.п. Баксан, Дыгулубгей, Баксанского р-на

(район, населенное место, городской район)
Существенные обстоятельства:_______
Анализ начат 08.06.2021г. 14-05 мин.

№ Время
отбора

Точка отбора Запа
X

каче
ств

Приз
кус

Цве
тнос
тъ

Мутно
сть

ОМЧ в 1 мл ОКБ в 100мл ТКБ в 100мл

г. Баксан
1 10-18 Скважина «ХПП» 

(ул. Эльбрусская, 59)
0 0 0 0 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

2 10-29 Скважина «Шогенцукова» 
(ул. Хаширова, 73)

0 0 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

3 10-42 Скв. «Северо-Восточная» 
(ул. Шапсугская, в/к)

0 0 0 0 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

4 10-59 Скважина «Мебельная» 
(ул. Мебельная, 40)

0 0 0 0 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

-
с.п. Дыгулубгей

1 11-15 Скважина (в пойме реки, 
ул. Набережная, 11)

0 0 0 0 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

2 11-27 Скв. «Школа №8» (СОШ №8) 0 0 0 0 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

3 11-43 Скважина №1 0 0 0 0 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

4 11-56 Скважина «СОШ №10» 0 0 0 0 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

5 12-08 Ул. 400-летия, 121 (в/к) 0 0 0,5 0 Не обнаружено 3 КОЕ 3 КОЕ

пдк 2,0 2,0 20,0 2,6 <50 Отсут Отсут

Пробы отобрал Ансокова И Х.
(должность, Ф.И.О., подпись)

При отборе проб присутствовал____________________________
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Исследования проводил Альботова Н.С., Кодзокова Р.В.
Зав. Лабораторией .
ГКУ КБР «Водоканал-анализ» uWii З.Н.Сергеева



• Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102 

Тел.74-23-52
Лицензия МО7.01.Об.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г. 

выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

Дата отбора проб 22.09.2021 г.
Объект, из которого отобраны пробы_ водопроводная сеть

(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)
Местонахождение: г. Баксан, Баксанского р-на

(район, населенное место, городской район)
Существенные обстоятельства:
Анализ начат 22.09.2021г. 13-25 мин.

№ Время
отбора

Точка отбора Запа
X

каче
ств

Прив
кус

Цве
тнос
ть

Мутно
сть

ОМЧ в 1 мл ОКБ в 100мл ТКБ в 100мл

1 10-14 Скважина №2 0 - 1,5 0,11 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

2 10-22 Скважина № 1 0 - 1,5 022 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

3 10-31 Скважина №3 0 - 7,8 0,22 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

4 10-38 Резервуар (в/к) 0 0 6,8 0 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

ПДК 2,0 2,0 20,0 2,6 <50 Отсут Отсут

Пробы отобрал Ансокова И.Х.
(должность, Ф.И.О., подпись)

При отборе проб присутствовал____________________________
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Исследования проводил Альботова Н.С., Кодзокова Р.В.

Зав. Лабораторией 
ГКУ КБР «Водоканал-анализ» З.Н.Сергеева



Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ» 
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102, Тел. 74-23-52 
Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г. 

выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

ПРОТОКОЛ № 159
Дата отбора проб 22.09.2021 г.
Объект, из которого отобрана проба аут.скважина

(родник, водопровод, питьевой бачок и т.д.)
Местонахождения г. Баксан, см. Лыгулубгей, Баксанского р-на

(район, населенный пункт)
Место отбора пробы________________________________________________________________

(водозаборное устройство, сооружение и т.д. или ориентиры расположения)
Температура воды в момент отбора пробы____ОС. Примечания;
Пробы отобрал:_Ансокова И.Х.

(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)
Дата проведения анализа «22» 09 2021 г,- «30» 09 2021

Определяемый ингредиент
пдк

(предел.
допуст.
концент
рация

Скваж ина  
(пойма р. Баксан, 
ул. Набережная, 

И )

Скваж ина  
«Верхняя»  

(ул.К расно- 
знаменная, 1)

С кваж ина  
\  «Х П П  » 
(ул. Э л ьбрус­

ская, 59)

С кваж ина  
«Ш огенцу- 

кова»  
(ул.Хаш и- 
р о ва , 73)

С кваж ина  
«С еверо -  

В ост очная»  

(ул.Ш апсуг- 

ская, в/к)
Время отбора 11-20 11-30 09-48 10-49 11-00
Запах качественно(баллы)20гр 2,0 0 0 0 0 0

бОгр 2,0 0 0 0 0 0
Привкус (баллы) 2,0 0 - - - 0
Мутность ЕМФ 2,6 0 0,22 5,1 0,87 0,22
Цветность (град) 20,0 0 0,5 1,0 7,8 0
pH 6-9 8,0 7,98 7,92 7,72 7,73
Окис.перманганатная мг02-дмЗ 5,0 0,78 0,94 0,78 0,94 0,86
Азот аммонийных солей мг-дмЗ 2,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Нитраты мг-дмЗ 45,0 2,7 3,2 7,2 15,9 43,2
Нитриты мг-дмЗ 3,0 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
Общая жесткость ож 7,0 (10) 4,5 4,5 4,9 5,1 8,0

Сульфаты мг-дмЗ 500,0 129,6 129,6 115,2 67,2 115,2
Хлориды мг-дмЗ 350,0 8,5 8,5 10,3 12,2 21,6
Железо мг-дмЗ 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Марганец мг-дмЗ 0,1
Медь мг-дмЗ 1,0
Цинк мг-дмЗ 5,0
Мышьяк мг-дмЗ 0,05
Фтор мг-дмЗ 0,19 0,22 0,18 0,17 0,13
Свинец мг-дмЗ 0,03
Сероводород мг-дмЗ 0,003
Сухой остаток мг-дмЗ 1000

(1500)
318,0 298,0 345,0 388,0 564,0

Углекислота свободная мг-дмЗ

ОМЧ КОЕ в 1 мл <50 Не обнаружено 2 КОЕ Не обнаружено 2 КОЕ Не обнаружено
ОКБ КОЕ в 100мл Отсутст Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 0,7 КОЕ Не обнаружено
ТКБ КОЕ в 100мл Отсутст Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

Анализ произвела Кодзокова Р.В., Альботова Н.С..

Зав. лабораторией З.Н. Сергеева



Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ» 
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102, Тел. 74-23-52 
Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г. 

выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

ПРОТОКОЛ №
Дата отбора проб 22.09.2021 г.
Объект, из которого отобрана проба арт.скважшт

(родник, водопровод, питьевой бачок и т.д.)
Местонахождения г. Баксан, Баксанского р-на

(район, населенный пункт)
Место отбора пробы________________________________________________________________

(водозаборное устройство, сооружение и т.д. или ориентиры расположения) 
Температура воды в момент отбора пробы ОС. Примечания:
Пробы отобрал: Ансокова И.Х.

(место службы, должность, Ф.И.О., подпись) 
Дата проведения анализа «22» 09 2021 г,- «30» 09 2021

Определяемый ингредиент
пдк

(предел.
допуст.
концент
рация

С кваж ина
«М ойка»

(част ная)

Время отбора 12-07
Запах качественно(баллы)20гр 2,0 0

бОгр 2,0 0
Привкус (баллы) 2,0  . -

Мутность ЕМФ 2,6 0,43
Цветность (град) 20,0 3,4
pH 6-9 7,68
Окис.перманганатная мг02-дмЗ 5,0 1,1
Азот аммонийных солей мг-дмЗ 2,0 <0,05
Нитраты мг-дмЗ 45,0 24,6
Нитриты мг-дмЗ 3,0 <0,003
Общая жесткость ож 7,0  ( 10) 6,6

Сульфаты мг-дмЗ 500,0 96,0
Хлориды мг-дмЗ 350,0 16,9
Железо мг-дмЗ 0,3 <0,1
Марганец мг-дмЗ 0,1
Медь мг-дмЗ 1,0
Цинк мг-дмЗ 5,0
Мышьяк мг-дмЗ 0,05
Фтор мг-дмЗ 0,16
Свинец мг-дмЗ 0,03
Сероводород мг-дмЗ 0,003
Сухой остаток мг-дмЗ 1000

( 1500 )
479,0

Углекислота свободная мг-дмЗ

ОМЧ КОЕ в 1 мл <50 >80 КОЕ
ОКБ КОЕ в 100мл Отсутст Зароет ф-ов
ТКБ КОЕ в 100мл Отсутст Зароет ф-ов

Анализ произвела Кодзокова Р.В., Альботова Н.С..

Зав. лабораторией З.Н. Сергеева



«

Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102, тел 74-23-52 

Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №817, 
выданное ФГУ КБЦ стандартизации, метрологии и сертификации 02.06.2014г

Протокол №15 от 24.09.2021г. 
результатов количественного химического 

анализа сточных вод г. Баксан

1. Место отбора проб: ОСК г. Баксан
2. Дата отбора_15.09.2021г. Время отбора проб:__12-20 - 12-40
3. Дата проведения анализа 16.09 .2021 г. - 23.09.2021 г ._

№ Определяемый ингредиент Вода, 
пот. на 

ОСК

Вода  
сбрас. 
в реку

Утверж
.ПДК

1 PH 7,0 7,0 6,5-8,5
2 Растворимый кислород мг/дм3 0,8 0 -

3 Взболтанное БПК полный мгСЬ/дм3 35,4 9,5
4 Окисляемость перманг. 24,0 -
5 Взвешенные в-ва мг/дм3 83,2 27,:3 28
6 Азот аммон.солей мг/дм3 15,8 21,7 2,09
7 Азот нитритов мг/дм3 0 0 0,057
8 Азот нитратов мг/дм3 0 0 2,4
9 Фосфаты мг/дм3 6,8 5,0 2,2
10 Сульфаты мг/дм3 62,2 120,5
11 Хлориды мг/дм3 42,5 122,3 77,8
12 СПАВ мг/дм3 0,5 0,0324
13 Железо мг/дм3 0,88 0,71 0,43
14 Сухой остаток мг/дм3 649,5 673,0 578
15 Хром мг/дм3 0,0065
16 Медь мг/дм3 0,0013
17 Сульфиды мг/дм3

Гидробиология: Не отбирается.

Пробы отобрал: Ансокова И.Х. 
Анализ провел: Головенко Н.В.



Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102 

Тел.74-23-52
Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г. 

выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

Дата отбора проб 11.11.2021 г.
Объект, из которого отобраны пробы_ водопроводная сеть

(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)
Местонахождение: с.п. Дугулубгей, Баксанского р-на

(район, населенное место, городской район)
Существенные обстоятельства:
Анализ начат 11.11.2021г. 15-20 мин.

№ Время
отбора

Точка отбора Запа
X

каче
ств

Пр
ив
ку
с

Цвети
ость

Мутно
сть

ОМЧв 1 мл ОКБ в 100мл ТКБе 100мл

1 10-05 Скважина «ДК» 
(ул. Цагова, 248)

0 - 1,0 0,35 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

'

п д к 2,0 2,0 20,0 2,6 <50 Отсут Отсут

Пробы отобрал Ансокова И.Х.
(должность, Ф.И.О., подпись)

При отборе проб присутствовал____________________________
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Исследования проводил Альботова Н.С., Кодзокова Р.В,

Зав. Лабораторией
ГКУ КБР «Водоканал-анализ» З.Н.Сергеева



«

Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ» 
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102, Тел. 74-23-52 
Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г. 

выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

ПРОТОКОЛ № 180
Дата отбора проб 11.11.2021 г.
Объект, из которого отобрана проба аупискважина

(родник, водопровод, питьевой бачок и т.д.)
Местонахождения см. Дугулубгей. Баксанского р-на

(район, населенный пункт)
Место отбора пробы_______ _________________________________________________________

(водозаборное устройство, сооружение и т.д. или ориентиры расположения)
Температура воды в момент отбора пробы____ОС. Примечания:
Пробы отобрал: /4 НСОКОва И.Х.

(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)
Дата проведения анализа «11» 11 2021 г,- «23» 11 2021

Определяемый ингредиент
пдк

(предел.
допуст.
концент
рация

С кваж ина  
«Ш кола № 1 0 »  
(ул.И ванова,4)

С кваж ина  
(каф е «К азбек»)

Время отбора 09-34 09-54
Запах (баллы)20гр 2,0 0 0

бОгр 2,0 0 0
Привкус (баллы) 2,0 - -

Мутность ЕМФ 2,6 0,35 0,35
Цветность (град) 20,0 1,9 1,0
Водородный показатель (PH) ед 6,0-9,0 7,65 7,6
Перманганатная окисляемость 
мг/дмЗ

5,0 0,78 0,78

Аммиак/аммоний-ион мг/дмЗ 2,0 <0,05 <0,05
Нитраты мг/дмЗ 45,0 4,7 23,7
Нитриты мг/дмЗ 3,0 <0,003 <0,003
Общая жесткость мг-экв/дмЗ 7,0 4,8 7,4

Сульфаты мг/дмЗ 500,0 144,0 110,4
Хлориды мг/дмЗ 350,0 7,1 11,3
Железо мг/дмЗ (суммарно) 0,3 <0,1 <0,1
Марганец мг/дмЗ (суммарно) 0,1
Медь мг/дмЗ (суммарно) 1,0
Цинк мг/дмЗ (суммарно) 5,0
Мышьяк мг/дмЗ (суммарно) 0,01
Фториды мг/дмЗ 1,5 0,21 0,13
Свинец мг/дмЗ (суммарно) 0,013

Общая минерализация 
(сухой остаток) мг/дмЗ

1000 333,0 475,0

ОМЧ КОЕ/смЗ <50 Не обнаружено Не обнаружено
ОКБ КОЕ/ЮОсмЗ Отсутст Не обнаружено 0,3 КОЕ
ТКБ КОЕ/ЮОсмЗ Отсутст Не обнаружено 0,3 КОЕ

Анализ произвела Кодзокова Р.В., Альботова Н.С..

Зав. лабораторией З.Н.Сергеева



Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102, тел 74-23-52 

Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №817, 
выданное ФГУ КБЦ стандартизации, метрологии и сертификации 02.06.2014г

Протокол №19 от 19Л1.2021г. 
результатов количественного химического 

анализа сточных вод г. Баксан

1. Место отбора проб: ОСК г. Баксан
2. Дата отбора_11.11.2021г. Время отбора проб: 10-20 - 10-35
3 .Дата проведения анализа 12.11 .2021 г. - 18.11.2021 г ._____

№ Определяемый ингредиент Вода, 
пот. на 

ОСК

Вода 
сбрас. 
в реку

Утверж
■ПДК

1 PH 7,0 7,0 6,5-8,5
2 Растворимый кислород мг/дм3 2,3 0 -

3 Взболтанное БПК полный мгОг/дм3 26,1 9,5
4 Окисляемость перманг. 18,8 -
5 Взвешенные в-ва мг/дм3 48,7 60,3 28
6 Азот аммон.солей мг/дм3 14,8 23,4 2,09
7 Азот нитритов мг/дм3 0,09 0,19 0,057
8 Азот нитратов мг/дм3 0 0,075 2,4
9 Фосфаты мг/дм3 2,0 3,0 2,2
10 Сульфаты мг/дм3 62,2 120,5
11 Хлориды мг/дм3 14,2 54,9 77,8
12 СПАВ мг/дм3 0,4 0,0324
13 Железо мг/дм3 0,71 0,9 0,43
14 Сухой остаток мг/дм3 398,5 556,5 578
15 Хром мг/дм3 0,0065
16 Медь мг/дм3 0,0013
17 Сульфиды мг/дм3

Гидробиология: -

Пробы отобрал: Ансокова И.Х. 
Анализ провел: Головенко Н.В.

ГКУ КБР
"ВО ДО КАНАЛ-АН АП ИЗ"!



Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102 

Тел.74-23-52
Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г. 

выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

Дата отбора проб 22.11.2021 г.
Объект, из которого отобраны пробы_ водопроводная сеть

(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)
Местонахождение: г. Баксан, Баксанского р-на

(район, населенное место, городской район)
Существенные обстоятельства:
Анализ начат 22.11.2021г. 15-10мин.

№ Время
отбора

Точка отбора Запа
X

каче
ств

Пр
ив
ку
с

Цве
тнос
ть

Мутно
сть

ОМЧв 1 мл ОКБ в 100мл ТКБ в 100мл

1 09-22 Резервуар (в/к) 0 - 1,4 0,54 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

2 09-35 Скважина №8 0 - 1,4 0,33 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

3 09-50 Скважина «ХПП» 
(ул. Эльбрусская, 59)

0 - 0,5 0,11 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

4 10-02 Скважина «Шогенцукова» 
(ул. Хаширова, 73)

0 - 2,9 0,33 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

'

п д к 2,0 2,0 20,0 2,6 <50 Отсут Отсут

Пробы отобрал Ансокова И.Х,
(должность, Ф.И.О., подпись)

При отборе проб присутствовал____________________________
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Исследования проводил Альботова Н.С., Кодзокова Р.В.

Зав. Лабораторией
ГКУ КБР «Водоканал-анализ» З.Н.Сергеева

В О Й О Ш Ш М Ги,



Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ» 
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102, Тел. 74-23-52 
Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г. 

выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

ПРОТОКОЛ № 186
Дата отбора проб 22.11.2021 г.
Объект, из которого отобрана проба аупискваж ина

(родник, водопровод, питьевой бачок и т.д.)
Местонахождения г. Баксан, Баксанского р-на

Место отбора пробы
(район, населенный пункт)

(водозаборное устройство, сооружение и т.д. или ориентиры расположения)
Температура воды в момент отбора пробы____ОС. Примечания:
Пробы ото&рап. Ансокова И.Х.

(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)
Дата проведения анализа «22» 11 2021 г.- «25» 11 2021

Определяемый ингредиент
пдк

(предел.
допуст.
концент
рация

Скважина 
«Мебельная» 

(ул. Мебельная, 40)

Время отбора 10-16
Запах (баллы)20гр 2,0 0

бОгр 2,0 0
Привкус (баллы) 2,0 -
Мутность ЕМФ 2,6 0,22
Цветность (град) 20,0 1,4
Водородный показатель (PH) ед 6,0-9 ,0 7,9
Перманганатная окисляемость 
мг/дмЗ

5,0 0,78

Аммиак/аммоний-ион мг/дмЗ 2,0 <0,05
Нитраты мг/дмЗ 45,0 4,43
Нитриты мг/дмЗ 3,0 <0,003
Общая жесткость мг-экв/дмЗ 7,0 4,4

Сульфаты мг/дмЗ 500,0 144,0
Хлориды мг/дмЗ 350,0 8,0
Железо мг/дмЗ (суммарно) 0,3 <0,1
Марганец мг/дмЗ (суммарно) од
Медь мг/дмЗ (суммарно) 1,0
Цинк мг/дмЗ (суммарно) 5,0
Мышьяк мг/дмЗ (суммарно) 0,01
Фториды мг/дмЗ 1,5 0,23
Свинец мг/дмЗ (суммарно) 0,013

Общая минерализация 
(сухой остаток) мг/дмЗ

1000 320,0

ОМЧ КОЕ/смЗ <50 Не обнаружено
ОКБ КОЕ/ЮОсмЗ Отсутст Не обнаружено
ТКБ КОЕ/ЮОсмЗ Отсутст Не обнаружено

Анализ произвела Кодзокова Р.В., Альботова Н.С..

Зав. лабораторией З.Н.Сергеева


